MORAVSKA VODARENSKA, a.s.

k MORAVSKA Oddgleni kontroly kvality vody
x r  Dolni Novosadska, 779 00 Olomouc T T
VODARENSKA email: laboratore(@smv.cz {’,ﬁ—\/‘\\\\\\\:\‘} rd
Laboratoi Olomouc, tel. 585 417 369 il .
ZkuSebni laboratof & 1446 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005
PROTOKOL O ZKOUSKACH ¢.15316/2018
Zadavatel: Informace o vzorku:
Montaze inzenyrskych siti spol. s r.o. Matrice: pitna voda
Viechovice 50 Upiesnéni matrice: neuvedeno
66603 Viechovice Legislativa: podzemni zdroj
Datum a ¢as pirevzeti: 16.10.2018 11:50
Prevzal: Studena Hana Mgr.
Informace o odbéru: Protokol o odbéru vzorku &. 15316/2018
Misto odbéru: Otinoves &.p. 177, Mateisk:i Skola
Datum odbéru: 16.10.2018 Typ vzorku: prosty
Doba odbéru: 10:39 Zpiisob odbéru: R
_ Uéel odbéru: PiVo - na objednavku Rozsah rozboru: URa
Odebral: Rizicka Pavel
Akreditovany odbé&r vzorku je proveden dle SOP S-301 (CSN ISO 5667-5). -
Fyzikalni a chemické ukazatele:

Ukazatel Jednotka Hodnota | Nejistota | Limit, typ limitu SOP A r
fluoridy meg/l 0,074 20% max.1,5 NMH S-115 (CSN EN ISO 10304-1)
chloritany mg/| <0,03 max.0,2 NMH $-115 (CSN EN 1SO 10304-1)
bromi¢nany mg/l <0,002 max.0,010 NMH S-115 (CSN EN SO 10304-1)
chloridy mg/l 18,6 20% max. 100 MH S-115 (CSN EN I1SO 10304-1)
dusitany mg/l | <0,007 max.0,50 NMH S-115 (CSN EN ISO 10304-1)
chloreénany mg/l 0,02 20% max.0,2 NMH $-115 (CSN EN 1SO 10304-1) (F)
dusiénany mg/| 31,8 20% max.50 NMH S-115 (CSN EN 1SO 10304-1)
sirany meg/l 374 20% max.250 MH $-115 (CSN EN ISO 10304-1)
antimon mg/l <0,002 max.0,0050 NMH | S-66 (CSN ENISO 15586)
arsen mg/l <0,005 max.0,010 NMH $-66 (CSN EN ISO 15586)
berylium nef/l <0,5 max.2 NMH $-66 (CSN EN ISO 15586)
bor mg/l <0,080 max.1,0 NMH §-77 (CSN 1SO 9390)
hlinik mg/l 0,019 5% max.0,20 MH 8-27 (CSN ISO 10 566)
hoi¢ik mg/l 5,71 20% 20-30DH S-12A (CSN 1SO 6059)
chrom mg/l <0,010 max.0,050 NMI $-66 (CSN EN ISO 15586)
kadmium pg/l <1,0 max.5 NMH S-66 (CSN EN IS0 15586)
mangan mg/l <0,05 max.0,050 MI11 $-65 (CSN ISO 8288)
méd mg/l <0,014 max.1 NMH 5-65 (CSN ISO 8288)
nikl mg/l <0,010 max.0,020 NMH S-66 (CSN EN ISO 155806)
olovo mg/l <0,005 max.0,010 NMH S-66 (CSN EN IS0 15586)
rtuf’ mg/l | <0,0005 max.0,0010 NMH | $-67 (CSN 75 7440)
selen mg/l <0,005 max.0,010 NMH §-66 (CSN EN 1SO 15586)
sodik mg/l 3.2 20% | max.200 MH S-75 (CSN 1SO 9964-3)
vapnik mg/l 96,0 5% 40 - 80 DI S-12B (CSN ISO 6058)
tvrdost mmol/l 2,63 5% 2,0-3,5DH S-12A (CSN ISO 6059)

Zelezo mg/Il <0,05 max.0,20 MH S-65 (CSN IS0 8288)

kyanidy celkové mg/l <0,002 max.0,050 NMH $-87 (CSN 75 7415)

amonné ionty mg/l <0,05 max.0,50 MH $-09 (CSN ISO 7150-1)

KNK 4,5 mmol/l 3,59 5% S-06 (CSN EN ISO 9963-1)

CHSK manganistanem mg/l <0,50 max.3,0 MH S-15 (CSN EN 1SO 8467)

barva mg/l Pt <5 max.20 MH S-64 (CSN EN 1SO 7887)

volny chlor mg/l 0,07 10% max.0,30 MH S-28A* (CSN ISO 7393-2)

chut’ prijatelny piijatelny MH S-37 (CSN EN 1622)

konduktivita mS/m 52,2 5% max.125 MH S-11 (CSN EN 27888)

pach piijatelny piijatelny MH $-37 (CSN EN 1622) -
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Fyzikdlni a chemické ukazatele:

Ukazatel Jednotka Hodnota | Nejistota | Limit, typ limitu SOP AEEp
pH [] 7.9 0,1 6,5-9.5 MH S-01A (CSN ISO 10523)
teplota °Q 14,3 0,1 8-12DH S-34* (CSN 75 7342)
zékal ) ZFn <05 | max.5 MH §-20 (CSN EN ISO 7027-1) ]

Mikrobiologické ukazatele:

Ukazatel Jednotka Hodnota | Nejistota | Limit, typ limitu SOpP A P
Escherichia coli KTJ/100ml 0 max.0 NMH S-116 (CSN EN ISO 9308-1)
Intestinalni enterokoky KTI/100ml 0 max.0 NMH §-25 (CSN EN 1SO 7899-2)
Koliformni bakterie KTI100ml 0 max.0 MH S-116 (CSN EN SO 9308-1)
Kultivovatelné mikroorganismy pii 22 °C KT/ 1ml ) max.200 MH $-39 (CSN EN 1SO 6222)
Kultivovatelné mikroorganismy pfi 36 °C KTH/1ml 0 max.40 MH §-39 (CSN EN 1S0 6222)
abioseston Yo I 30% max.5 MH subdodavka D
Mikroskopicky obraz - potet org. jedinei/ml 0 max.50 ML subdodavka®
Mikroskopicky obraz - Zivé org. jedinci/ml 0 max.0 MH subdodavka ]

Ukazatele - organika, farmaka:

Ukazatel Jednotka | Hodnota | Nejistota | Limit, typ limitu SOop A P
celkovy organicky uhlik mg/l <1 max.5,0 ML S-111 (CSN EN 1484) 3
benzo(b)fluoranten e/l <0,003 max.0,10 NMH subdodavka "
benzo(k)fluoranten ng/l <0,003 max.0,10 NMH subdodavka b
benzo(a)pyren pg/l | <0,0030 max.0,010 NMH subdodavlka
benzo(ghi)perylen g/l <0,003 max.0,10 NMI subdodavka b
indeno(1,2,3-cd)pyren ng/l <0,003 max.0,10 NMH subdodavka
suma PAU ng/l 0 max.0,10 NMIH subdodavka
chlorethen (vinylchlorid) ng/l <0,2 max.0,50 NMH subdodavka !
trichlormethan (chloroform) ng/l <0,5 max.30 NMH subdodavka !
1,2-dichlorethan g/l <0.,5 max.3,0 NMH subdodéavka !
benzen pg/l <0,5 max. 1,0 NMH subdodavka
dichlorbrommethan ngfl <0,5 subdodavka
tetrachlorethen pg/l <0,5 max.10 NMH subdodavka
dibromchlormethan ngll <0.5 subdodavka !
bromoform g/l <0,5 subdodavka D
trichlorethen pg/l <0,5 max.10 NMH subdodavka
trihalomethany gl <0,5 max.100 NMH subdodavka
akrylamid ne/l <0,06 max.0,10 NMH subdodavka !
epichlorhydrin B ug/l <0,1 max.0,10 NMH subdodavka |

Ulkazatele - pesticidy:

Ukazatel Jednotka Hodnota | Nejistota | Limit, typ limitu SOP A |
acetochlor ngfl <0,025 max.0,10 NMH subdodavka P
alachlor pefl <0,025 max.1 NMI subdodéavka !
azoxystrobin ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavika P
bentazone pe/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka !
clomazone ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka 1
chlorotoluron ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka
cyanazin g/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka "
desethylatrazin ug/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka !
dichlorprop ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka "
hexazinon ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka "
isoproturon ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka P
kresoxim-methyl ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka !
linuron pg/l <(,025 max.0,10 NMH subdodavka !
MCPA nefl <0,025 max.0,10 NMH subdodavka?
MCPP (mecoprop) ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka
metamitron pe/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka?
metobromuron ne/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka
metolachlor gl <0,025 max.6 NMH subdodavka
metoxuron ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka "
propiconazole g/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka "
simazin ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka V
terbuthylazin ng/l <0,025 max.0,10 NMI1 subdodavka ) ]
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Ukazatele - pesticidy:

Ukazatel Jednotka Hodnota | Nejistota | Limit, typ limitu S10) A P
tebuconazole pg/l <0,025 max.0,10 NMIL subdodéavka
2.4-D pg/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavika
chlorpyrifos pg/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka !’
atrazin pg/l <0,025 max.0,10 NMH subdoddvka®
fluazifop-p-butyl pefl <0,025 max.0,10 NMI subdodavka !
dicamba pg/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka b
thiophanate-methy! ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavlka
metazachlor ng/l <0,025 max.5 NMH subdodavka
atrazine-desisopropyl ngfl <0,025 max.0,10 NMH subdodavka b
hydroxyatrazin e/l <0,025 max.2 NMH subdodavka
carbendazim ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka
chloridazon (pyrazon) ng/l <0,025 max.6 NMH subdodéavka D
clopyralid ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka
dimethachlor pg/l | <0,025 max.0,10 NMH subdodavka
ethofumesate ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka
lenacil ng/l | <0,025 max.0,10 NMH subdodavka b
MCPB ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka
sebutylazin ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka
fluroxypyr ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka "
carboxin ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka !
quinmerac nefl <0,025 max.0,10 NMH subdodavka "
phenmedipham ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka "
desmedipham ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka )
cyproconazole ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka "
dimethenamid pg/l <0,025 max.(,10 NMH subdodévka
fenpropidin ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodéavka "
epoxiconazole pg/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka
metconazole pgfl <0,025 max.0,10 NMH subdodavla
flusilazole neg/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavkaV
haloxyfop-metyl pgl | <0,025 max.0,10 NMH subdodavka?
prochloraz g/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka "
pendimetalin ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka
quinoxyfen gl <0,025 max.0,10 NMH subdodavlka
spiroxamin pg/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka®
mefenpyr-dietyl pg/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka "
fenpropimorph pg/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka?
dichlormid pgfl <0,025 max.0,10 NMH subdodavka
pethoxamid ne/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka
terbutryn pe/l <0,025 max.0,1 NMH subdodavka "
dimethoate pe/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka !
cyprodinil ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavkaV
acetochlor ESA ne/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka
acetochlor OA e/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka !
alachlor ESA pg/l <0,025 max.1 NMH subdodavka P
metazachlor ESA ng/l <0,025 max.5 NMH subdodavka !
metolachlor ESA pefl <0,025 max.6 NMH subdodéavka
terbuthylazin-hydroxy g/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka
alachlor OA pg/l | <0,025 max.! NMH subdodavka !
metolachlor OA ng/l <0,025 max.6 NMI subdodavka
metazachlor OA ngfl <0,025 max.5 NMH subdodéavka
desethylterbuthylazine pe/l <0,025 max.0,10 NMI1 subdodavka
diflufenican ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka
thiacloprid g/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka
methoxyfenozid ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavkal
difenoconazol pg/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka "
iprovalicarb ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka
mesotrion g/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka "
desfenyl-chloridazon ng/l 0,036 30% max.6 NMH subdodéavka P
desethyldesisopropylatrazin g/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka P
chloridazon-metyl-desfenyl jgfl <0,025 max.6 NMH subdodavka "

| boscalid ng/l <0,025 max.0, 1 NMI1 subdodavka "
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Ukazatele - pesticidy:
Ukazatel Jednotka | Hodnota | Nejistota | Limit, typ limitu sor 2R
fenuron ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka
2,6-dichloro benzamid ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka
chlorfenvinfos ne/l <0,025 max.0,10 NMII subdodavka "
dichlorvos ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka !
pyrimethanil ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka !
dimoxystrobin pg/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka
picoxystrobin pg/l <0,025 max.0,10 NMIH subdodavka !
trifloxystrobin ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka
flufenacet g/l <0,025 max.0,10 NM1I subdodavka !
chlorotoluron-desmetyl pg/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka
isoproturon-monodesmetyl ngfl <0,025 max.0,10 NMH subdodavka !
dimetachlor ESA pe/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka !
dimetachlor OA pg/l <0,025 max.0,10 NMLI subdodavka
trinexapac-etyl ng/l <0,025 max.0,10 NMH subdodéavka
fenhexamid pgll <0,025 max.0,10 NMIIL subdodavka?
propamocarb pg/l <0,025 max.0,10 NMH subdodavka
pesticidni latky celkem ng/l 0 max.0,50 NMH subdodavka P
Datum ukondeni zkouSky: 26.10.2018 Datum pievzeti subdodavek: | 07.11.2018
Poznimky:
vz 10/ZU
chut : Stupeii 1, hotka -
KM22: typ limitu - bez abnormalnich zmén
KM36: typ limitu - bez abnormalnich zmén
Vzorek byl zpracovén na pracovisti 1 v laboratofi Olomouc: COV Olomoue, Dolni Novosadska, 779 00 Olomoue.
Ukazatele oznacené pracovi$tém 3 byly zpracovany v laboratofi Zlin: UV Kletivka 99, 763 11 Zelechovice nad Dievnici,
1) Subdodavku provedla zkusebni laboratof &. 1393 akreditovana CIA - Zdravotni ustay se sidlem v Ostravé,
Hvézdi¢ka u SOP oznaduje zkoudky provadéné na misté odbéru.
Viechny zkousky jsou akreditovany.
U zkousek oznacenych (F) byl uplatnén flexibilni rozsah akreditace - modifikace existujici zkuSebni metody (normované i vlastni
vyvinuié postupy) anebo rozsifeni rozsahu zkousenych parametri v piipad€, Ze princip méfeni je zachovan.
Uvedené rozdifené nejistoty méfeni jsou sou¢inem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsireni k=2, coZ odpovida hlading
spolehlivosti pfiblizné 95 %. Nejistoty nezohlediiuji vlivy edbéru vzorku. Nejistota mikrobiologickych stanoveni je k dispozici
v laboratofi.
Protokol 0 odbéru vzorku bude vystaven na vyZadani zakaznika.
[ Interpretace: hodnoty v uvedenych ukazatelich vyhovuji Vyhlasce & 252/2004 Sb. ve znéni pozd&jSich piredpisii.
Zkratky: SOP - standardni opera¢ni postup
A - akreditaéni 0daj
P - pracovisté
R - ruéni odbér
URa - (plny rozbor
MH — mezni hodnota
NMH - nejvys8i mezni hodnota
DH — doporucena hodnota
Vysledky se vztahuji pouze ke zkouSenému vzorku. -
Protokol o zkou3ce nesmf byt bez pisemného souhlasu lah rq}qﬁ}ogwr}gﬂ
S o
Zpracoval :  Pospisilova Jitka Ing. - ﬂ %
&l ;/Ir‘]{' - Bergerova Helena Ing.
g R vedouci oddéleni kontroly kvality vody
Zkusebn{ laboratof
€. 144¢
V Olomouci dne 9.11.2018 2kreditovans C1a /
.y o
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